
Fiche d’information

Locaux transportabLes
bonnes pratiques

Cette FiChe traite des loCaux transportables sous la Forme de Containers qu’ils soient 
mobiles, provisoires, permanents ou modulaires. elle s’adresse aux Commanditaires de 
Ce type d’installations tout Comme à leurs Fournisseurs et FabriCants. la FiChe ren-
seigne sur les enjeux énergétiques et donne des reCommandations pour exploiter les 
Containers plus eFFiCaCement.
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Les containers mobiles : pour chantiers

Non soumis aux prescriptions énergétiques cantonales.

utilisation d’une pompe à chaleur air-air recommandée.

UTILISATIONS DES CONTAINERS ET PRESCRIPTIONS LEGALES

Les containers provisoires : pour salles de classe, bureaux, 

installations provisoires pour une durée de trois ans maximum. 

Soumis aux prescriptions énergétiques cantonales.

Les containers permanents : pour salles de classe, bureaux, 

logements, installations pour une durée indéterminée.

Soumis aux prescriptions énergétiques cantonales.

En résumé : Les containers provisoires et permanents 

doivent respecter les exigences des législations  

énergétiques cantonales.

dans cette fiche d’information le terme container désigne autant les containers que les constructions modulaires



Locaux transportabLes

les containers sont très gourmands en énergie et sont particuliè-

rement vulnérables aux surchauffes estivales. il est très courant de 

trouver des objets avec un coefficient de transmission thermique 

moyen proche de 0,6 W/m2K, soit une valeur trois fois supérieure 

à l’exigence appliquée actuellement dans la construction. Ce type 

de construction est caractérisé par une consommation d’énergie 

rapportée au m2 de surface de référence énergétique (sre) très 

importante, même pour un objet respectant les exigences 

énergétiques en vigueur. Cela s’explique par un facteur de forme 

(rapport entre la surface d’enveloppe et la sre) défavorable.
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ASPECTS ENERGETIQUES

Contrairement aux constructions modulaires le marché des 

containers en suisse est axé sur l’importation de produits 

fabriqués à l’étranger. si quelques sociétés procèdent à l’assem-

blage, il n’y en a aucune produisant des éléments de containers en 

suisse. environ 40’000 à 50’000 unités sont utilisées dans le pays ; 

réparties à moitié pour des installations mobiles et l’autre moitié 

pour des containers provisoires ou permanents.

la consommation d’énergie des quelque 25’000 containers 

mobiles en service en suisse est d’environ 100 GWh par an. 

Chaque container consomme l’équivalent d’un ménage ! Il est 

possible de consommer beaucoup moins, de manière simple.

CONSOmmATION D’éNERGIE ANNUELLE EN kWh/m2 AN POUR UN CONTAINER EN COmPARAISON DU PARC ImmObILIER SUISSE



Locaux transportabLes

l’exploitation d’un Container Coûte Cher : jusqu’à 1000 FranCs par an, soit l’équivalent 
de la Consommation d’énergie éleCtrique d’un ménage pour un objet de 12 m2. voiCi 
une série de mesures qui Feront baisser vos Coûts d’exploitation.

ISOLER

Choisir les containers offrant les meilleures caractéristiques 

thermiques :

valeur u des éléments opaques (toit, sol, mur) = 0,17 W/m2K

valeur u des fenêtres = 1,0 W/m2K

valeurs sia 380/1 : 2009 (sans justificatif des ponts thermiques)

Jusqu’à 80% de consommation d’énergie de chauffage en moins.

PROTéGER

à cause du type de construction (inertie thermique très faible),  

les containers sont particulièrement vulnérables aux surchauffes 

estivales.

Installer des stores extérieurs sur toutes les fenêtres !

Augmentation significative du confort thermique et jusqu’à 

100% de diminution des besoins en rafraîchissement.
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GROUPER

un facteur de forme défavorable engendre une surconsommation 

énergétique même si le container est isolé selon les exigences 

légales. pour un objet unique (1 x 1) ce facteur de forme est de 4,8 

tandis que pour un groupe de quatre containers (2 x 2) il vaut 2,9.

Grouper les locaux transportables sur un même site !

40% d’économie d’énergie de chauffage.
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Locaux transportabLes

RéGULER

rien ne sert de maintenir en température une construction 

modulaire 24 h sur 24 h si elle n’est utilisée que quelques heures 

dans la journée. il suffit d’enclencher le chauffage quelques 

dizaines de minutes avant une occupation.

Installer une minuterie et/ou un détecteur de présence !

Jusqu’à 85% de consommation d’énergie de chauffage en moins.

Investissement : moins de 500 francs  

Retour sur investissement : moins d’un an

REmPLACER

la mise en place d’une pompe à chaleur air/air est une bonne 

alternative à un chauffage électrique direct pour un container 

mobile (chantier). pour des installations provisoires et perma-

nentes, les exigences légales doivent être respectées.

Utiliser une pompe à chaleur air/air pour le chauffage des 

containers mobiles !

60% d’économie d’énergie de chauffage.

Investissement : moins de 5000 francs 

Retour sur investissment : moins de 10 ans
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ChAUffER

les containers à chauffer sont à équiper d'une pompe à chaleur 

air-air. le chauffage électrique à résistance n'est pas admis.

(en choisissant bien votre appareil, la climatisation est aussi 

possible.)

pour les containers permanents prenez d'abord en compte si le 

raccordement à un chauffage existant est possible (en particulier si 

celui-ci est exploité sans énergies fossiles, ou que partiellement aux 

énergies fossiles).
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