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Le pompe di calore elettriche sono ammesse a condizione che la 
superficie dell’acqua sia coperta contro le perdite di calore. Un 
riscaldamento a resistenza elettrica  è invece vietato. 
 
Il teleriscaldamento non alimentato da energia fossile è equiparato a 
pompe di calore elettriche. La superficie dell’acqua dovrà essere 
copertra contro le perdite di calore. 
 
Nel caso di un’impianto di riscaldamento esistente alimentato a 
combustibile fossile, la piscina dovrà essere disaccoppiata dall’impianto 
qualora venissero effettuate modifiche tecniche sostanziali all’impianto di 
riscaldamento come la sostituzione della caldaia o dello scambiatore di 
calore dell’acqua della piscina. Lo stesso vale per i riscaldamenti a 
resistenza elettrica, qualora venissero intraprese delle modifiche 
sostanziali. 
 
Il riscaldamento dell’acqua delle piscine deve essere verificato 
nell’ambito della procedura di licenza edilizia (vedi prescrizioni 
cantonali). 
 
Le esigenze imposte al riscaldamento dell’acqua di piscine all’aperto si 
applicano anche quando queste ultime sono collegate direttamente con 
piscine interne. 
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